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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к протоколу испытаний № 461  от 13.05.14 г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

 

№ 
п/п Виды определений 

ПОКАЗАТЕЛИ 
факт 

пластина ПСБ 
(эталон)  

 

пластина ПСБ  
с покрытием 
«Астратек», 
нанесенное с 2-х 
сторон  

покрытие 
«Астратек» 
 

 

1 Толщина образца, мм 49,0 51 ,0 2,0 

2 
Термическое 
сопротивление, м·0С/Вт 1,2357 1,3235 0,0878 

 
3 

Коэффициент 
теплопроводности при 
температуре 20°С,Вт/(м·0С) 

 
0,040 

 
0,039 

 
0,023 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛЬЗОВАННОГО ИСПЬIТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование, тип, 
регистрационный 

номер 

Значения 
точнocтныx  

характеристик 

Предел 
измерений 

Данные  поверки, 
средств измерений 

1 Весы лабораторные  
ВК-300.1 № 013903 0,01 г 0,01 -300 r 

Свидетельство о поверке 
№ 148875-20-0 139/1213- 037 
до 03.12. 14 г. 

2 Линейка металлическая 
№ 04 l  мм О -300мм 

Свидетельство о поверке 
№143793 20-0055/1 113-286 
до 20.11.14 г. 

3 Толщиномер  
 индикаторный  
ТР-25-1 № 5496 

0, 1 мм - 
Свидетельство о поверке 
№  133044 20-0399/1013 - 0 12 
до 01.10.14 Г 

4 Мера теплопроводности  
№ 205 3 % 

 
 

- 

Свидетельство о поверке 
№3/3 10-202.12 
до 10.09.2015 г. 
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